LLEGENDA

Downligth 2x2éw

Downligth 2x2éw

baixa luminescéncia
Lluminaria pantalla 4 fluorescents
Fluorescent estanc 1x3éw
Lluminadria balisa d'orientaciéd
Interruptor simple

Interruptor commutat
Emergéncia 70im

Emergéncia 160im

Hublot senyalitzacié infermeres
Zumbador

Polsador rearmi infermeres
Polsador emergencia banys
Extractor

Quadre electric

Detector optic
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LLEGENDA SENYALITICA

[sormA] - Sortida emergéncia
[No&ir]  NO sortida
= Indicador sortida emergencia

LLEGENDA INSTAL LACIONS EXISTENTS

Lluminaria emergencia

o)
160 lumens / 1h

(1 Extinfor ABC

I~ Detector fums optic

[® Polsador alarma

& Sirena

[©) BIE

[sormibA]  Indicador sorfida emergéncia
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MODUL A
PLANTA -4 / NIVELL 1
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REFORMA INTERIOR PLANTA -4 MODUL A
(NIVELL 1) RESIDENCIA LA BONANOVA
SITUACIO C/ FRANCESC VIDAL | SUREDA,72. T.M. PALMA 07015 DATA 07-2014
PROMOTOR  CONSELL DE MALLORCA DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL ESCALA 1100

ARQUITECTE PLANOL

ESTAT REFORMAT
INSTAL LACIO ELECTRICITAT - CONTRA INCENDIS
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apiza@imas.conselldemallorca.net
www.imasmallorca.com

ANTONIA PIZA VIDAL

SERVEI D'"ARQUITECTURA
INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS C. General Riera,67. TM Palma Tel. 971763325




