ESQUEMA DE PRINCIPI

A<
- - - - - . - . - - - - - . - OuT 1
: — ! — — — , — RXYQ14T
L 1 [ — —
m Foxmo R4 >
v vl d i MENJADOR PB 3/8"x5/8" 3/8"x5/8" 1/2"x1 1/8"
@ ® = FXSQ63A KHRQ22M20T | KHRQ22Mb4T
] [ il
Q=35m*/h A0 10x10 SALA DESTARPB |  1/4'x1/2" 3/8'x5/8"
Q=70m?/h R4 Q=35m?/h e 1a=360me/n BT ewsse—
R3 ﬁ = Q=70m*/h ﬁ R4 ﬁ 2010 m/ FXSQ20A KHRQ22M20T
T h ﬁ R3 = ﬁ Q=70m3/h Q=35m3/h , 10x10 _ O Rr7
. Q=70m?/h ol - nE Q=70m?/h . 2 | © © : ,
= S © = - R3 X M AR | |o CTRL. INFER. PB | 1/4'x1/2
= T (| I— i i = ol o Hoo0s | |3 FXZQ15A
@ :/ / / 4 / Il IIEN = Ty =
R R1 R2 R1 R1 X R2 R R1 ¢
. E . . -/ O E o 2 . . E . @
PENN . 4 ﬁ
= = Q T e = = = Q 29 o | A
% 3 5 5 5 5 5 5 5 S| |3 e S o jQn o jQn " "
= = = = = = = e d) & H MENJADOR P1 3/8"'x5/8 3/8"'x5/8 > 1/2'x11/8
Q=35m?/h x10 - L0x10 - 15410 20x10 20x10 25x10 25x10 FXSQ63A KHRQ22M20T | KHRQ22Mé64T
10x10 || : J N\
R2 == 10x10 Jox10 10x10 15x10 20x10 20x10 25x10 25x10 )
1 | — T 1T 1 ] T L ] —1—T 1 1 ——1— m% [] SALA DESTAR P EALUCENEE L
o
PLANTA BAIXA Al @ KHRQ22M20T
[ O
CTRL. INFER. P1 1/4%1/2"
(S FXZQ15A
(D
I =] 1 1] : 11
R8
= = MENJADOR P2 3/8'x5/8" 3/8'x5/8" > 3/8'x3/4"
FXSQ63A KHRQ22M20T | KHRQ22M20T
SALA D'ESTAR P2 | 1/4%1/2" ) 3/8'x5/8"
FXSQ20A KHRQ22M20T
> q > W
1| [——o | yl — |=— | =— 1 | | ——ov ] 1t
FXZQ15A
T PR — ,
. 40x20| KR4 :
o| |
M ﬁ g ﬁ g ﬁ @ = Il MENJADOR P3 3/8"x5/8" > 3/8'x5/8"
20 FXSQ63A KHRQ22M20T
Q=23m%/h 2x10__ 10x10 .
Q=45m3/h R4 Q=23m®/h ' oo0x10-Q=360m?/h 1
R3 = Q=70m*/h R4 2 ™ R7 % . .
=) ﬁ R3 = Q=45m?/h Q=23m?/h <10 [JR7 COR7 () SALA D'ESTAR P3 1/4°x1/2 > 3/8'x5/8
a , Q=45m/h of| L T 1 Q=45m/h ull R s | | | - FXSQ20A KHRQ22M20T
° R3 5 F5 R3 ° 1 oS
L % = — = L o DA 5 U | (it T | |2
> . ! 1 2m ! " : 3 D S
o = j ﬁmf b v + 4 /1w ,: v o ﬂw = ol CTRL.INFER.P3 | 1/4%1/2"
SN ) Se R L PN @@= &l N ¢ N | led FXIQ15A
=} o o Aok : : T 1l o o o ﬁ ; ﬁ ; o o ﬁ ol lo H %
= — — = = = = = ISINRsY H
10 (U
Q=23m°/h —= 1000 10x10 10x10 10x10 15x10 15x10 20x10 20x10 U B
Ry ol K10 - \ /\u/r —
e B 10x10 10x10 10x10 10x10 15x10 15x10 20x10 20x10 ) NI
I - , I S — — [7 =il
T , , | | [ | | | | | | I ] | | , | g | I i s ] i i R il
» R R8--R8~
PLANTA PIS TIPUS A< /mxomEm APLANTAPIS 213
[ C
R1 REIXA DE RETORN D'ACER GALVANITZAT AMB ALETES FIXES A 45° HORITZONTALS
LxH=200x100mm. A free=0,011m2 Regulable i amb filire
R2  REIXA DE RETORN D'ACER GALVANITZAT AMB ALETES FIXES A 45° HORITZONTALS
LxH=100x100mm. A free=0,007m?2  Regulable i amb filire
b - R3  REIXA D'IMPULSIO D'ACER GALVANITZAT AMB ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS
LxH=150x100mm. A free=0,009m?2. Regulable
R4  REIXA D'IMPULSIO D'ACER GALVANITZAT AMB ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS
= = 2
Conducte impulsié rectangular de fibra de vidre LxH=100x100mm. A free=0,006m?. - Regulable
Marca: Climaver Model Neto. 25mm adillament R5 REIXA DE RETORN D'ACER GALVANITZAT AMB ALETES FIXES A 45° HORITZONTALS
) ) LxH=250x150mm. A free=0,021m?2. Regulable i amb filtre
Conducte retorn rectangular de fibra de vidre
Marca: Climaver Model Neto. 25mm adillament R6  REIXA D'IMPULSIO D'ACER GALVANITZAT AMB ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS
LxH=400x400mm. A free=0,056m2
X Comporta tallafoc
P ° R7  REIXA DE RETORN D'ACER GALVANITZAT AMB ALETES FIXES A 45° HORITZONTALS
LxH=250x200mm. A free=0,028m2. Amb filtre
R8  REIXA D'EXTERIOR D'ALUMINI EXTRUIT AMB ALETES FIXES 45° HORITZONTALS
LxH=325x325mm. A free=0,076m2. Amb malla 13x13mm
R9  REIXA D'EXTERIOR D'ALUMINI EXTRUIT AMB ALETES FIXES 45° HORITZONTALS
LxH=325x325mm. A free=0,076m>. Amb filtre
@ CASSETTE 4 VIES VRV BOMBA DE CALOR. CONNEXIO CU ABORCADADA 6,4/12,7mm
Marca Daikin model FXZQ15A
1.156
08 OS5y - =08 (2 UNITAT INTERIOR DE CONDUCTES VRV BOMBA DE CALOR. CONNEXIO CU ABORCADADA 6,4/12,7mm
> 2 3 © Marca Daikin model FXSQ20A
1 [ @ o ® L 0] \
. T H = — (3 UNITAT INTERIOR DE CONDUCTES VRY BOMBA DE CALOR. CONNEXIO CU ABORCADADA 6,4/12,7mm
B _ _— i _— Marca Daikin model FXSQ63A
ﬁ“# @ UNITAT INTERIOR RECUPERADOR DE CALOR ENTALPIC. FILTRES F4/F8
Il I 7 7 ® Marca Daikin model VAM1000FB
SIS . & 3 . < W W (5) UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR
N eel| = w & N | | Marca Daikin model RXYQ14T
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