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ESQUEMA DE PRINCIPI

SIMBOLOGIA INSTAL-LACIONS

DESCRIPCIO

Valvula d'esfera

Valvula d'equilibrat "asiento"

Manometre

Valvula de seguretat

Bomba

Sonda de temperatura
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Termometre
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Buidat

Termostat

Interruptor de fluxe

Purgador Automatic d'aire

Filtre

Col.lector solar Sc=2,58 m2
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Purgador d'aire
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Bateria intercambiadora de
calor aire-aigua

Tub "xivato" @10mm

Connexio en sifé

Valvula antiretorn de clapeta

Vas d'expansio
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Acumulador 3x1000 |

Filtre

Q=0,774m*h

Q=0,774m%h

Valvula termostatica a 90°C

DN[22 DN[]22 DN|22

Termo eléctric 1501 - 2,2kW
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Cabalimetre i comptador
energia

Separador d'aire 0,2 |
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Valvula termostatica a t°C

Bomba doble 9,00 m?h - 3 mca
1 en reserva

2206600006 00 e ® e XMo@ 050k X

Bomba doble 9,00 m?h - 3 mca
1 en reserva

Tuberia Primari:

Coure templat R220 segons EN1057
Tuberia Secundari

Polipropile reticulat S3,2 SDR7,4
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UBICACIO PLAQUES SOLARS
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ADMINISRACO BUGADERA
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CAFETERIA
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