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INSTAL LACIO ELECTRICA
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INSTAL LACIO CONTRA INCENDIS
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PROJECTE BASIC

SITUACIO c / G ENERAL

PROMOTOR CONSELL DE MALLORCA

ELECTRICITAT | ESPEIALS

F

A N |

QUADRE ELECTRIC

INTERRUPTOR SIMPLE*

INTERRUPTOR COMMUTAT
INTERRUPTOR CREUAMENT

PRESA MONOFASICA 16 A AMB P.AT.
PRESA TELEVISIO

PRESA TELEFON

DOWNLIGHT 2x26W

APLIC DE PARET 9W

APLIC DE PARET 1x11W

LLUMINARIA SUSPESA 26W

PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 36W
FOCUS DICROIC 50W

PRESA VEU | DADES

BALISSA SENYALITZACIO LED

TIMBRE

TIMBRE AVIS MINUSVALIDS

* Els interruptors del bany de personal i taquilles seran temporitzats

KIH

LLUMINARIA EMERGENCIA NOVA
LLUMINARIA EMERGENCIA EXISTENT

CONTRA INCENDIS EXISTENT

SORTIDA
NO EXIT

@ RICIA
LJ!IIB

BIE
EXTINTOR POLS ABC

DETECTOR OPTIC

POLSADOR ALARMA

SIRENA ALARMA

LLUMINARIA EMERGENCIA
CARTELL SENYALITICA SORTIDA
CARTELL SENYALITICA NO SORTIDA
CARTELL SENYALITICA EVAQUACIO

PORTA El

CONTRA INCENDIS NOU

SORTIDA
NO EXIT

LJEII®I

EXECUTIU DE REFORMA
PL. PIS 3 PAVELLO C RESIDENCIALLAR D'ANCIANS

PALMA 07010 DATA 10-2014
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

LLUMINARIA EMERGENCIA
DETECTOR OPTIC

CARTELL SENYALITICA SORTIDA
CARTELL SENYALITICA NO SORTIDA
CARTELL SENYALITICA EVAQUACIO

PORTA El

ESCALA

ARQUITECTE PLANOL
ESTAT REFORMAT _ Z w ._. O ._
ANTONIA PIZA VIDAL INSTAL LACIO ELECTRICA - CONTRA INCENDIS

_ 7> > m SERVEI D'ARQUITECTU

INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS

C. General Riera,67. TM Palma

apiza@imas.conselldemallorca.net
Tel. 971763325 www.imasmallorca.com
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