
L'àmbit d'aplicació en aquest DB s'especifica, per a cada secció de les que es compon el mateix, en els seus apartats.
El contingut d'aquest DB es refereix únicament a les exigències bàsiques relacionades amb el requisit bàsic "Higiene, salut i protecció del medi
ambient ". També s'han de complir les exigències bàsiques de la resta de requisits bàsics, el que es possibilita mitjançant l'aplicació del DB
corresponent a cada un.

1.- DB HS 1  PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT

1.1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta secció s'aplica als murs i els sòls que estan en contacte amb el terreny i als tancaments que estan en contacte amb l'aire  exterior
(façanes  i cobertes) de tots  els edificis inclosos en l'àmbit  d'aplicació general del CTE.  Els sòls elevats es consideren terres que estan en
contacte amb el terreny. Les mitgeres que quedin descobertes perquè no s'ha edificat en els solars confrontants o perquè la superfície de les
mateixes excedeix a les de les confrontants es consideren façanes. Els sòls de les terrasses i els dels balcons es consideren cobertes.
La comprovació de la limitació d'humitats de condensació superficial i intersticial s'ha de fer segons el que estableix la secció HE-1 Limitació de
la demanda energètica del DB HE. Estalvi d'energia. Els tancaments nous projectats corresponen a murs i terres en contacte amb el terreny i
façanes i cobertes en contacte amb l'aire exterior.
Els elements constructius de l'edifici a reformar: façanes, terres i cobertes han en primer lloc complir les condicions de disseny de l'apartat 2 de
l'HS1, per a això es procedeix a descriure cada element constructiu i la verificació de compliment segons procediment de verificació de l'apartat
1.2 de l'HS1.
1.2.- DISSENY
Sòls
Grau d’impermeabilitat.
Segons taula 2.1.1 grau d'impermeabilitat mínim exigit als murs.  La presència d'aigua es considerarà Baixa quan la cara inferior del sòl en
contacte amb el terreny es trobi per sobre del nivell freàtic.
En qualsevol cas el paviment de la planta baixa de l'edifici a reformar es troba en aquest cas. Per tant i atès que el coeficient de permeabilitat
del terreny és Ks <= 10-5cm / s, el grau d'impermeabilitat mínim exigit a sòls és 1 (sòl poc permeable).

Condicions de solucions constructives.
D’acord amb les solucions constructives descrites a la taula 2.4 condicions de les solucions de sòl.

Per a una solera sense intervenció, per a un grau d'impermeabilitat <= 1 sobre murs (parets) de gravetat haurem de:

La constitució del sòl C:
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      C2:  Quan el sòl es construeixi in situ s'ha  d'utilitzar formigó hidròfug d'elevada compacitat.
 C3: S'ha de fer una hidrofugació complementària del sòl mitjançant l'aplicació d'un producte líquid              colmatat de porus
sobre la superfície acabada d'aquest.

Drenatge i evacuació D:
 D1: S'ha de disposar una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa 
drenant un emmacat, s'ha de disposar una làmina de polietilè per sobre d'ella.
Per tant i atès que la solució adoptada en projecte és D1 + C2 + C3 compleix amb les exigències previstes en aquesta 
reglamentació.

Condicions dels punts singulars.
S'han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat i discontinuïtat, així com qualsevol altra
que afecti el disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.
Façanes

H
S

1 
P

ro
te

cc
ió

 e
nf

ro
nt

 la
 h

um
ita

t
Fa

ça
ne

s 
i m

itj
an

er
es

 d
es

co
be

rte
s

Zona pluviomètrica de mitjanes III (01)

Altura de coronació de l’edifici sobre el terreny

   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m
 >  100  m

(02)

Zona eòlica    A   B
   C

(03)

Classe de l’entorn en el que està situat l’edifici   E0
   E1

(04)

Grau d’exposició al vent    V1   V2    V3             (05)

Grau d’impermeabilitat    1      2    3    4
    5

(06)

Revestimient exterior   si     no

Condicions de les solucions constructives
R1+C2
R1+B1+C1
(07)

(01) Aquesta dada s’obté de la figura 2.4, apartat 2.3, exigència bàsica HS1, CTE

(02) Per a edificis de més de 100 m d’altura i per a aquells que estan pròxims a un desnivell molt pronunciat, el grau d’exposició 
al vent ha ser estudiada segons el que disposa el DB-SE-AE.

(03) Aquesta dada s’obté de la figura 2.5, apartat 2.3, exigència bàsica HS1, CTE

(04) E0 per a terreny tipus I, II, III
E1 per als demés casos, segons la classificació establerta en el DB-SE
Terreny tipus I: Vora de la mar o d’un llac amb una zona lliure d’aigua (en la direcció del vent) d’una extensió mínima de
5 km.
Terreny tipus II: Terreny  pla sense obstacles d’envergadura.
Terreny tipus III: Zona rural amb alguns obstacles aïllats com arbres o construccions de petites dimensions.
Terreny tipus IV: Zona urbana,industrial o forestal.
Terreny tipus V: Centres de grans ciutats, amb profusió d’edificis en altura.

(05) Aquesta dada s’obté de la taula 2.6, apartat 2.3, exigència bàsica HS1, CTE

(06) Aquesta dada s’obté de la taula 2.5, apartat 2.3, exigència bàsica HS1, CTE

(07) Aquesta dada s’obté de la taula 2.7, apartat 2.3, exigència bàsica HS1, CTE una vegada obtés el grau d’impermeabilitat 

Grau d’impermeabilitat
El grau d'impermeabilitat mínim exigit en façanes davant de les precipitacions s'obté en la taula 2.5 en funció de la zona pluviomètrica de
mitjanes (taula 2.4) i del grau d'exposició al vent (taula 2.6). Per a això s'enumeren els diferents condicionants que descriuen l'edifici a reformar i
així avaluar el grau d'impermeabilitat de la façana
-Zona pluviomètrica de mitjanes: zona III (figura 2.4 zones pluviomètriques)
-Alçada de coronació de l'edifici sobre el Terreny. 17.18m
-Zona eòlica: C (a les Balears segons DB-SE-AE)
-Classe de l'entorn en el qual està situat l'edifici.: E1, Terreny tipus IV, Zona Urbana
-Grau d'exposició al vent: V2
-Grau d'impermeabilitat: 3
-Revestiment exterior. SI
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Condicions de solucions constructives adoptades.
Segons el grau d'impermeabilitat de la façana obtingut anteriorment (grau 3)  i el revestiment exterior,  tenim a la taula 2.7 de condicions de
solucions de façana dues solucions optatives:
D'acord a les solucions adoptades en el projecte, segons les característiques especificades en HE-1, totes les façanes de l'edifici compleixen
amb les condicions de façana segons grau de impermeabilitat:
              R1+B1+C1
               R1 + C2
R) Resistència a la filtració del revestiment exterior. 
R1 El revestiment exterior ha de tenir almenys una resistència mitjana a la filtració. Es considera que proporcionen aquesta resistència els
revestiments continus amb aquestes característiques:
-Gruix comprès entra 10 i 15 mm, excepte els acabats amb una plàstica prima.
-Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat.
-Permeable al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència d'una acumulació de vapor entre ell i el full principal
-Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable davant de la figuració.
B) Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua.
B1 s'han de disposar d’almenys una barrera de resistència mitjana a la filtració. Es consideren com a tal els següents elements:
           -Cambra d'aire sense ventilar: Solució adoptada en projecte, per tant compleix.
           -Aïllant no hidròfil situat a la cara interior del full principal.
C) Composició de fulla principal:
C1 Ha d'utilitzar com a mínim un full principal de gruix mitjà. Es considera com a tal una fàbrica agafada amb morter de:
            -1/2 peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no hi hagi revestiment exterior, o quan hi hagi un revestiment exterior 
discontinu o un aïllant exterior fixats mecànicament.
            -12cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.
C2 Ha d'utilitzar un full principal de gruix alt. Es considera com a tal una fàbrica agafada amb morter de:
          -1 peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no hi hagi revestiment exterior, o quan hi hagi un     revestiment exterior 
discontinu o un aïllant exterior fixats mecànicament.
          -24cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural.
Condicions dels punts singulars
S'han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació,  així com les de continuïtat o discontinuïtat relatives al
sistema d’impermeabilització que  s'utilitzi.
Juntes de dilatació
S'han de disposar juntes de dilatació en el full principal de manera que cada junta estructural coincideixi amb una d'elles i que la distància entre
juntes de dilatació contigües sigui com a màxim la que figura a la taula 2.1 Distància entre juntes de moviment de fàbriques sustentades del
DBSE -F Seguretat estructural: 
Fàbrica.
En les juntes de dilatació del full principal s'ha de col.locar un segellant sobre un recobriment introduït a la junta. S’han d’omplir amb segellants
de materials que tinguin una elasticitat i una adherència suficients per absorbir els moviments de la fulla previstos i que siguin impermeables i
resistents als agents atmosfèrics.
La profunditat del segellant ha de ser major o igual que 1 cm i la relació entre el seu gruix i la seva amplada ha d'estar compresa entre 0,5 i 2. 
En façanes esquerdejades s’ha d’enrasar amb el parament de la fulla principal sense arrebossar. Quan s'utilitzin xapes metàl·liques en les 
juntes de dilatació, s'han de disposar les mateixes de manera que aquestes cobreixin a banda i banda de la junta una banda de mur de 5 cm 
com a mínim i cada xapa s'ha de fixar mecànicament a aquesta banda i segellar el seu extrem corresponent (Vegeu la figura2.6).
El revestiment exterior ha d'estar proveït de juntes de dilatació de tal manera que la distància entre juntes contigües sigui suficient per evitar el 
seu esquerdament. Document Bàsic HS Salubritat HS1-15
Arrencada de la façana des de la fonamentació.
S'ha de disposar una barrera impermeable que cobreixi tot el gruix de la façana a més de 15cm per sobre del nivell del sòl exterior per evitar
l'ascens  d'aigua  per  capil·laritat  o  adoptar  una  altra  solució  que  produeixi  el  mateix  efecte.
Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, per a protegir-la de les esquitxades, s'ha de disposar un
sòcol d'un material el coeficient de succió sigui menor que el 3%, de més de 30 cm d'alçada sobre el nivell del sòl exterior que cobreixi el
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impermeabilitzant del mur o la barrera impermeable disposada entre el mur i la façana, i segellar la unió amb la façana a la part superior, o s'ha
d'adoptar una altra solució que produeixi el mateix efecte (Vegeu la figura 2.7).

Quan no sigui necessària la disposició del sòcol, la rematada de la barrera impermeable a l'exterior de la façana s'ha de fer segons el descrit
en l'apartat 2.4.4.1.2 o disposant un segellat.
Trobades de la façana amb els forjats
Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats i es tingui revestiment exterior continu,  s'adoptarà una de les dues solucions que
contempla el codi tècnic, vegeu figura 2.8

1.- disposició d'una junta de solidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d'aquests deixant una folgança de cm que s'ha d'omplir 
després de la retracció de la fulla principal amb un material la elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat i protegir-se de 
la filtració amb un goteró;
2.- reforç del revestiment exterior amb malles disposades al llarg del forjat de tal manera que sobrepassin l'element fins a 15 cm per sobre del 
sostre i 15 cm per sota de la primera filada de la fàbrica.
Quan en altres casos es disposi una junta de solidarització, aquesta ha de tenir les característiques anteriorment esmentades.
Trobada de la façana amb la fusteria.
Ha de segellar la junta entre el cèrcol i el mur amb un cordó que ha d'estar introduït en un nafrat practicat en el mur de manera que quedi 
encaixat entre dues vores paral·leles

Quan la fusteria estigui reculada respecte del parament exterior de la façana, ha de rematar l'ampit amb un trencaaigües per evacuar cap a 
l'exterior l'aigua de pluja que arribi a ell i evitar que arribi a la part de la façana immediatament inferior a aquest i disposar un goteró a la llinda 
per evitar que l'aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria o adoptar solucions que produeixin els mateixos efectes.
El trenca aigües ha de tenir un pendent cap a l'exterior de 10 º com a mínim, ha de ser impermeable o disposar sobre una barrera impermeable
fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrere i per ambdós costats de l'aboca aigües i que tingui un pendent cap al exterior 
de 10 º com a mínim. El trencaaigües ha de disposar d'un goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de la façana com a 
mínim 2 cm, i el seu lliurament lateral en el brancal ha de ser de 2 cm com a mínim (Vegeu la figura 2.12).
La junta de les peces amb trenca aigües han de tenir la forma d'aquest per no crear a través d'ella un pont cap a la façana.

Cobertes
L'edifici subjecte a reforma disposa d'una coberta principal inclinada, amb forjat horitzontal, ventilada amb envans conillers i capa de protecció
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a dues aigües i una torrassa de les mateixes característiques però a quatre aigües. Les cobertes existents no patiran cap modificació ja que
han estat reformades recentment. Per tant en la reforma projectada no intervindrà en la coberta en cap cas

1.3.-CONSTRUCCIÓ:
Les obres de construcció de l'edifici,  en relació amb aquesta secció,  s'executaran amb subjecció al projecte,  a la legislació aplicable, a  les
normes de la bona pràctica constructiva ia les instruccions del director d'obra  i del director de l'execució  de l'obra, conforme al que indica
l'article 7 de la part I del CTE. En el plec de condicions s'han d'indicar les condicions d'execució dels tancaments
 Execució de sòls
Condicions dels  passa tubs:
- Els passa tubs han de ser flexibles per absorbir els moviments previstos i estancs.
Condicions de les làmines impermeabilitzants:
-Les làmines s'han d'aplicar en unes condicions tèrmiques ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les corresponents 
especificacions d'aplicació.
-Les làmines s'han d'aplicar quan el terra estigui prou sec d'acord amb les corresponents especificacions d'aplicació.
-Les làmines s'han d'aplicar de manera que no entrin en contacte materials incompatibles químicament.
-S'han de respectar en les unions de les làmines dels solapes mínims prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació.
-La superfície on va a aplicar la impermeabilització no ha de presentar algun tipus de ressalts de materials que puguin suposar un risc de 
punxonament.
-Han d'aplicar imprimacions sobre els formigons de regulació o neteja i les fonamentacions en el cas d'aplicar làmines adherides i en el 
perímetre de fixació en el cas d'aplicar làmines no adherides.
-En l'aplicació de les làmines impermeabilitzants s'han de col·locar bandes de reforç en els canvis de direcció.
 Condicions de les arquetes
-Han de segellar totes les tapes d'arquetes al propi marc mitjançant bandes de cautxú o similars que permetin el registre.
Condicions del formigó de neteja.
-El terreny inferior de les soleres i plaques drenades ha compactar i tenir com a mínim un pendent de l'1%.
-Quan s'hagi de col·locar una làmina impermeabilitzant sobre el formigó de neteja del sòl o de la fonamentació, la superfície d'aquest formigó 
s’ha d’aplanar
Execució de façana
Façanes. Condicions de la fulla principal
En l'execució del full principal de les façanes es compliran aquestes condicions. 
Quan el full principal sigui de maó,  han de submergir-se en aigua breument abans de la seva col·locació, excepte  els maons hidrofugats i
aquells la succió sigui inferior a 1 kg / (m² • min) segons l'assaig descrit en UNE EN 772-11:2001 i UNE EN 772-11:2001 / A1: 2006. Quan
s'utilitzen juntes amb resistència a la filtració alta o mitjana, el material constituent del full ha de humitejar abans de col·locar. 
Quan la fulla principal no estigui interrompuda pels pilars,  l'ancoratge d'aquest full als pilars s'ha de fer de manera que no es produeixin
esquerdes en la mateixa. Quan s'executi el full principal s'ha d'evitar l'adherència d'aquesta amb els pilars. 
Quan la fulla principal no estigui interrompuda pels forjats l'ancoratge  d'aquest full als forjats,  s'ha de fer de manera que no es produeixin
esquerdes en la mateixa. Quan s'executi el full principal s'ha d'evitar l'adherència d'aquesta amb els forjats.
Control de l’execució 
El control de l'execució de les obres es realitza d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexos i modificacions autoritzats pel
director d'obra i les instruccions del director de l'execució de l'obra, d'acord amb el que indica l'article 7.3 de la part I del CTE i altra normativa
vigent d'aplicació. Es comprova que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls i amb la freqüència dels mateixos establerta en el
plec de condicions del projecte.  Qualsevol modificació que pugui introduir durant l'execució  de l'obra  queda a la documentació de l'obra
executada sense que en cap cas deixen de complir les condicions mínimes assenyalades en aquest document bàsic.
Control de l’obra acabada
En el control s'han de seguir els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. En aquesta secció del DB no es prescriuen proves finals.
Manteniment i conservació.
Cal fer les operacions de manteniment que, juntament amb la seva periodicitat, s'inclouen en la taula 6.1 i les correccions pertinents en el cas 
que es detectin defectes
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2.- DB HS 2  RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS

2.1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 
Aquesta secció s'aplica als edificis d'habitatges de nova construcció, tinguin o no locals destinats a altres usos, pel que fa a la recollida dels 
residus ordinaris generats en ells.
Per als edificis i locals amb altres usos la demostració de la conformitat amb les exigències bàsiques s'ha de fer mitjançant un estudi específic 
adoptant criteris anàlegs als establerts en aquesta secció.
Atès que l'edifici en projecte forma part d'un complex socio-sanitari,  la recollida i evacuació de residus es realitza de manera centralitzada
directament des d'un espai centralitzat de contenidors Situat al costat del edifici de serveis al costat de la cuina. Per tant, en l'edifici a reformar
no necessita espai per a aquest fi.
3.- DB HS 3  QUALITAT D’AIRE INTERIOR

3.1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ
Aquesta secció s'aplica,  en els edificis d'habitatges,  a l'interior  de les mateixes,  els magatzems de residus, els  trasters,  els aparcaments i
garatges, i, en els edificis de qualsevol altre ús, als aparcaments i els garatges. Es considera que formen part dels aparcaments i garatges les
zones de circulació dels vehicles.
Per locals de qualsevol altre tipus es considera que es compleixen les exigències bàsiques si s'observen les condicions establertes en el RITE.
Per tant s'han de justificar les condicions en l'apartat de climatització de la memòria d'instal·lacions, per tractar  l'edificació a reformar d'un
pavelló d'un centre socio-sanitari.

4.- DB HS 4  SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.  CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMNINISTRE

4.1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta secció s'aplica a la instal·lació de subministrament d'aigua als edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE. Les ampliacions,
modificacions,  reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el nombre o la capacitat dels
aparells receptors existents a la instalación.1.1. Cabal instantani mínim per a cada tipus d'aparell.

Pressió mínima. 
En els punts de consum la pressió mínima ha de ser :
100 KPa per a aixetes comuns.
150 KPa  per a fluxors i escalfadors.

Pressió màxima.   
Així mateix no s’ha de sobrepassar els 500 KPa, segons el C.T.E.
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4.1.- DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ

4.1.1. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA. 
En funció dels paràmetres de subministrament de cabal (continu o discontinu) i pressió (suficient o insuficient) corresponents al municipi,
localitat o barri, on vagi situat l'edifici es triarà algun dels esquemes que figuren a continuació:

Edifici amb un sol titular.
(Coincideix  en part  la Instal·lació Interior General amb la
Instal·lació Interior Particular).

Aljub i grup de pressió. (Subministrament  públic discontinu i
pressió insuficient).

Dipòsit auxiliar i grup de pressió. ( Sols pressió insuficient).

Dipòsit  elevat.  Pressió  suficient  i  subministrament  públic
insuficient. 

Abastament  directe.  Subministrament  públic  i  pressió
suficients.

Edifici amb múltiples titulars.
Aljub i  grup de pressió.  Subministrament  públic  discontinu  i
pressió insuficient.

Dipòsit auxiliar i grup de pressió. Sols pressió insuficient.

Edifici amb un sol titular.

Atès que l'edifici a reformar, forma part un complex socio-sanitari de gran consum, està alimentat a través d'un grup de pressió existent (que
dóna servei a tot el centre) des d'un aljub d'aigua potable existent amb una capacitat 246m3.El aljub s'alimenta a través d'una escomesa fins el
comptador de la companyia subministradora.
Aquest aljub existent disposa actualment d'un equip de tractament d'aigua que en cap cas incompleix amb els valors paramètrics establerts en
l'annex I del Reial decret 140/2003.  Els esquemes de la instal·lació interior proposta en la reforma de l'edifici  del Pavelló C així com les
instal·lacions d'ACS vénen esquematitzats en els plànols del projecte de reforma.

4.2. DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS I MATERIALS UTILITZATS. (DIMENSIONAT: CTE. DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA)

4.2.1. RESERVA D’ESPAI PER AL COMPTADOR GENERAL
Atès que es tracta d'un edifici dotat amb comptador general únic existent les dimensions de l'espai per ubicar el comptador general no és 
d'aplicació ja que ja està en servei.

4.2.2. DIMENSIONAT DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ
El càlcul s'ha realitzat amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la mateixa i obtenint uns diàmetres previs que
posteriorment s'han hagut de comprovar en funció  de la pèrdua de  càrrega que es va  obtenir amb  aquests.
Aquest dimensionat s'ha fet sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal·lació i els diàmetres obtinguts són els mínims que faran
compatibles el bon funcionament i l'economia de la mateixa.
Dimensionat dels trams
El dimensionament de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per això es partirà del circuit considerat com a més desfavorable
que serà aquell que compti amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva alçada geomètrica. El dimensionament
dels trams es farà d'acord amb el procediment següent:
El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel mateix d'acord amb la taula 2.1.
L'elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents:
Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m / s
Canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m / s
Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat.
Comprovació de la pressió.
Es comprovarà que la pressió disponible al punt de consum més desfavorable supera amb els valors mínims indicats en l'apartat 2.1.3 i que en
tots els punts de consum no es supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el següent : 
a) determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades poden
estimar en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud real del tram o avaluar a partir dels elements de la instal·lació. 
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b)  comprovar la suficiència de la pressió disponible:  un cop obtinguts els valors de les pèrdues de pressió del circuit,  es comprova si són
sensiblement iguals a la pressió disponible que queda després de descomptar a la pressió total, l'alçada geomètrica i la residual del punt de
consum més desfavorable. Atès que la pressió disponible al punt de consum és inferior  a la pressió mínima exigida seria necessària la
instal·lació d'un grup de pressió.
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Qi

Cabal
instal·lat
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FUSIOTHERM S3.2/SDR 7.4
T  20ºC  Rugositat
0,0070mm,Densitat
998,2kg/m3,Viscositat
1,004x10-6m2/s  (l/seg)   (l/seg) D
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 Tram Cabal N K Qc    

GENERAL TA 19,25 52 0,14 2,7 63 1,7 6,19 16 0,1

PB-P1 TB-1 14,55 39 0,16 2,36 50 2,3 14,7 3,2 0,1

P1-P2 T1-2 9,7 26 0,2 1,94 40 3 31 3,2 0,1

PB TB 4,7 13 0,29 1,36 40 2,1 16,2 20 0,3

P1 T1 4,85 13 0,29 1,4 40 2,1 16,2 20 0,3

P2 T2 4,85 13 0,29 1,4 40 1,4 16,2 20 0,3

P3 T3 4,85 13 0,29 1,4 40 1,4 16,2 20 0,3

ACS Tram
Qi
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càlcul

FUSIOTHERM S3.2/SDR 7.4
T  60ºC  Rugositat
0,0070mm,Densitat
983,2kg/m3,Viscositat
0,47x10-6m2/s  (l/seg)   (l/seg) D
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 Tram Cabal N K Qc    

GENERAL TA 8,05 52 0,14 1,13 50 1,7 3,57 16 0,1

PB-P1 TB-1 6,15 39 0,16 1 40 1,5 7,55 3,2 0

P1-P2 T1-2 4,1 26 0,2 0,82 40 1,2 5,02 3,2 0

PB TB 1,9 13 0,29 0,55 32 1,4 8,82 20 0,2

P1 T1 2,05 13 0,29 0,59 32 1,4 8,82 20 0,2

P2 T2 2,05 13 0,29 0,59 32 1,4 8,82 20 0,2

P3 T3 2,05 13 0,29 0,59 32 1,4 8,82 20 0,2
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4.3. DIMENSIONAT DE LES DERIVACIONS A HABITACIONS HUMITS I RAMALS D’ENLLAÇ
Els ramals d'enllaç als aparells domèstics es dimensionaran conforme al que s'estableix en les taula 4.2. A la resta, es prendran en compte els

criteris de subministrament donats per les característiques de cada aparell i es dimensionarà en conseqüència.
Taula 3.2 Diàmetres mínims de derivacions als aparells

Aparell o punt de consum
Diàmetre nominal del ramal d’enllaç

Tub d’acer (“) Tub de coure o plàstic (mm)

NORMA PROJECTE NORMA PROJECTE

Rentamans ½ - 12 20

Lavabo, bidet ½ - 12 20

Dutxa ½ - 12 20

Banyera <1,40 m ¾ - 20 -

Banyera >1,40 m ¾ - 20 -

Inodor amb cisterna ½ - 12 20

Inodor amb fluxor 1- 1 ½ - 25-40 -

Urinari amb aixeta temporitzada ½ - 12 -

Urinari amb cisterna ½ - 12 -

Pica domèstica ½ - 12 -

Pica industrial ¾ - 20 25

Rentavaixelles domèstic ½  (rosca  a
¾)

- 12 20

Rentavaixelles industrial ¾ - 20 -

Rentadora domèstica ¾ - 20 20

Rentadora industrial 1 - 25 -

Abocador ¾ - 20 20

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme al  procediment  establert en l'apartat  4.2,
adoptant-se com a mínim els valors de la taula 4.3: 
Dimensionat de les xarxes d'ACS.
Dimensionat de les xarxes d'impulsió d'ACS
Per a les xarxes d'impulsió o anada d'ACS s'ha de seguir el mateix mètode de càlcul que per a xarxes d'aigua freda.
Dimensionat de les xarxes de retorn d'ACS. 
Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn,  es considera que en l'aixeta més allunyat, la pèrdua de temperatura sigui com a
màxim de 3 º C des de la sortida de l'acumulador o intercanviador si s'escau.
En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l / h en cada columna, si la instal lació respon a aquest esquema, per poder efectuar un 
adequat equilibrat hidràulic.
El cabal de retorn es podrà estimar segons regles empíriques de la forma que es consideri que es recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, 
com a mínim. 
De totes maneres es considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn és de 16 mm.  Els diàmetres en funció del cabal
recirculat s'indiquen a la taula 4.4.

Taula 3.4 Relació entre diàmetre de canonada i cabal recirculat d’ACS
Diàmetre de la canonada (polzades) Cabal recirculat (l/h)

½ 140
¾ 300
1 600

1 ¼ 1.100
1 ½ 1.800

2 3.300

4.4. CÀLCUL DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC 
El gruix de l'aïllament de les conduccions, tant a l'anada com en la tornada, es dimensionarà d'acord al que indica el Reglament d'Instal·lacions
tèrmiques en els edificis RITE i les instruccions tècniques complementàries ITE. 

4.5. CÀLCUL DE DILATADORS
En els materials metàl·lics es considera vàlid el que especifica la norma UNE 100 156:1989 i per als materials termoplàstics el que indica la
norma UNE ENV 12 108:2002. En tot tram recte sense connexions intermèdies amb una longitud superior a 25 m s'han d'adoptar les mesures
oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada, motivades per les contraccions i dilatacions produïdes per les variacions
de temperatura. El millor punt per posar-se troba equidistant de les derivacions més pròximes en els muntants. 05/03 Dimensionat dels equips,
elements i dispositius de la instal·lació

4.6.- DIMENSIONAT DELS COMPTADORS
El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors s'adequarà,  tant en aigua freda com calenta,  als cabals nominals i màxims de la
instal·lació.

4.7.- CÀLCUL DEL GRUP DE PRESSIÓ
L'edifici a reformar forma part d'un complex de més edificis, el subministrament d'aigua actualment es realitza a través d'un grup de pressió que

9



no serà objecte de reforma en aquest projecte, tot i que compleix els criteris de dimensionat per a la xarxa reformada al pavelló C.
Igualment l'aljub existent en el complex socio sanitari,  encara que compleix els criteris de capacitat segons criteris de la norma UNE 100
030:1994, tampoc serà objecte de reforma en aquest projecte.

5.- DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES

5.1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta secció s'aplica a la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en l'àmbit d'aplicació general del CTE.
Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents es consideren incloses quan s'amplia el nombre o la
capacitat dels aparells receptors existents a la instal·lació

Objecte: Aspectes de l’obra que tinguin a veure amb les instal·lacions específiques. En general l’objecte d’aquestes
instal·lacions és l’evacuació d’aigües pluvials i fecals. No obstant això en alguns casos atenen a un altre tipus
d’aigües com les corresponents  a drenatges,  aigües corresponents  a nivells freàtics alts o evacuació  de
laboratoris, industrial, etc… que requereixen estudis específics.

Característiques  del
Clavegueram de Connexió:

Públic.

Privat. (en cas d’urbanització en l’interior de la parcel·la).

Unitari / Mixte1.

Separatiu2.

Cotes  i  Capacitat  de  la
Xarxa:

Cota clavegueram > Cota d’evacuació  

Cota clavegueram < Cota d’evacuació                   (Implica definir estació de bombament)

Diàmetre de la/les Canonada/es de Clavegueram 160 mm

Pendent % 2 %

Capacitat en l/s  l/s

Descripció del sistema d’evacuació i les seves parts.

Característiques  de  la
Xarxa  d’Evacuació  de
l’Edifici:

Explicar el sistema. (Mirar l’apartat de plànols i dimensionat)

Separativa total. 

Separativa fins sortida edifici.

Xarxa soterrada. 

Xarxa penjada.

Altres aspectes d’interès:

1 . Xarxa Urbana Mixta: Xarxa Separativa en l’edificació fins sortida edifici.

-. Pluvials ventilades
-. Xarxa independent (excepte justificació) fins col·lector penjat.
-. Tancaments hidràulics independents en embornals, cassoletes sifòniques, etc.
-  Punts de connexió amb xarxa de fecals. Si la xarxa és independent i no s’han col·locat tancaments hidràulics individuals en embornals, cassoletes 

sifòniques, etc. , col·locar tancament hidràulic en la/es connexió/ns amb la xarxa de fecals.
2 . Xarxa Urbana Separativa: Xarxa Separativa en l’edificació.

-. No connexió entre la xarxa pluvial i fecal i connexió per separat al clavegueram.
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Parts  específiques  de  la
xarxa d’evacuació:

(Descripció de cada part
fonamental)

Desguassos i derivacions

Material: (veure observacions taula 1)

Sifó
individual:

Bot sifònica:

Baixants
Indicar material i situació exterior per patis o interiors en xemeneies de ventilació
registrables /no registrables d’instal·lacions

Material: (veure observacions taula 1)

Situació:

Col·lectors Característiques incloent-hi connexió a la xarxa de clavegueram

Materials: (veure observacions taula 1)

Situació:

Taula 1: Característiques dels materials
D’acord a les normes de referència mirar les que se corresponen amb el  material :
Fundició Dúctil: 
UNE EN 545:2002 "Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a canalitzacions d'aigua. Requisits i 
mètodes d'assaig ".
UNE EN 598:1996 "Tubs, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les seves unions per al sanejament. 
Prescripcions i mètodes d'assaig ".
UNE EN 877:2000 "Tubs i accessoris de fosa, les seves unions i peces especials destinats a l'evacuació d'aigües dels 
edificis. Requisits, mètodes d'assaig i assegurament de la qualitat ".
Plàstics :
UNE EN 1 329-1:1999 "Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i
alta temperatura)  en  l'interior de l'estructura  dels edificis.  Poli (clorur  de vinil)  no plastificat (PVC-U).  Part 1:
Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema ".
UNE EN 1 401-1:1998 "Sistemes de canalització en materials plàstics per sanejament soterrat sense pressió. Poli
(clorur de vinil) no plastificat (PVC-U). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema ".
UNE EN 1 453-1:2000 "Sistemes  de canalització en materials plàstics amb tubs de paret estructurada per a
evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) en l'interior de l'estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil)
no plastificat (PVCU). Part 1: Especificacions per als tubs i el sistema ".
UNE EN 1455-1:2000 "Sistemes de canalització en materials plàstics per a l'evacuació d'aigües residuals (baixa i
alta temperatura) en l'interior de l'estructura dels edificis. Acrilonitril-butadiè-estirè (ABS). Part 1: Especificacions
per a tubs, accessoris i el sistema ".
UNE EN 1 519-1:2000 "Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i
alta temperatura)  en  l'interior de l'estructura  dels edificis.  Polietilè (PE).  Part 1:  Especificacions per  a tubs,
accessoris i el sistema ".
UNE EN 1 565-1:1999 "Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i
alta temperatura) en l'interior de l'estructura  dels edificis.  Mescles de copolímers d'estirè  (SAN + PVC).  Part 1:
Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema"
UNE EN 1 566-1:1999 "Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i
alta temperatura)  en  l'interior de l'estructura  dels edificis.  Poli (clorur  de vinil)  clorat (PVC-C).  Part 1:
Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema ".
UNE EN 1 852-1:1998 "Sistemes  de canalització en materials plàstics per sanejament soterrat sense pressió.
Polipropilè (PP). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema ".
UNE 53 323:2001 EX "Sistemes  de canalització enterrats de materials plàstics per a aplicacions amb i sense
pressió. Plàstics termoestables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats en resines de polièster insaturat (UP) "
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Característiques Generals: Registres:  Accessibilitat per a reparació i neteja

en cobertes:
Accés a part baixa connexió per fals 
sostre. El registre es realitza:

Per la part alta.

en baixants:

És recomanable situar en patis o 
xemeneies de ventilació registrables. El registre es realitza:
En llocs entre habitacions humides. 
Amb registre.

Per part alta en ventilació primària, en la 
coberta.     
En Baixant. 
Accessible a peces desmuntables 
situades por sobre de connexions. Bany,
etc
En canvis de direcció.
A peu de baixant

en  col·lectors
penjats:

Deixar visibles en zones comunes 
secundàries de l’edifici.

Connectar amb el clavegueram per 
gravetat. 
Amb els marges de seguretat.
Registres en cada trobada i cada 15 m.
En canvis de direcció s’executarà amb 
colzes de 45º.

en  col·lectors
soterrats:

En edificis de petit-mitjà mida Els registres:
Habitatges aïllades: 
Se soterrarà a nivell perimetral.

En zones exteriors amb arquetes amb 
tapes practicables.

Habitatges entre mitgeres:
S’intentarà situar en zones   comuns

En zones habitables amb arquetes 
cegues.

en  l’interior
d’habitacions
humides:

Accessibilitat. Per fals sostre. Registre:
Tancaments hidràulics per l’interior del 
local

Sifons:
Per part inferior.
Sifons:
Per part superior.

Ventilació

Primària Sempre per a protegir tancament hidràulic

Secundària
Connexió amb Baixant.
En edificis de 6 o més plantes. Si el càlcul de les baixants està sobre dimensionat, a
partir de 10 plantes.

Terciària Connexió entre l'aparell i ventilació secundària o l'exterior

En general:
Sempre en ramals superior a 5 m.
Edificis altures superiors a 14 plantes.

És recomanable:

Ramals desguassos de vàters si la distància a baixant és 
major de 1 m.
Caixa sifònica. Distància a desguàs 2,0 m.
Ramals resta d'aparells bany amb sifó individual (excepte 
banyeres), si desguassos són superiors a 4 m

Sistema
elevació:

Justificar la seva necessitat. Si és així, definir mida de la bomba i dimensionat del 
pou

5.2.- DIMENSIONAT

5.2.1.- DESGUASSOS I DERIVACIONS
Xarxa de petita evacuació d’aigües residuals A. Derivacions individuals

L'adjudicació de unitats. a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions individuals s'estableixen a la taula 3.1 en 
funció de l'ús privat o públic. 

Per als desguassos de tipus continu o semi continu, com ara els dels equips de climatització, safates de condensació, etc., s'ha de 
prendre 1 UD per 0,03 dm3 / s estimats de cabal.
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Taula 3.1  UDs corresponents als diferents aparells sanitaris

Tipus d’aparell sanitari
Unitats de desguàs UD

Diàmetre mínim sifó i
derivació individual [mm]

Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic

Lavabo 1 2 32 40

Bidet 2      3 32 40

Dutxa 2 3 40 50

Banyera (amb o sense dutxa) 3 4 40 50

Inodors
Amb cisterna 4 5 100 100

Amb fluxòmetre 8 10 100 100

Urinari

Pedestal - 4 - 50

Suspès - 2 - 40

En bateria - 3.5 - -

Pica
De cuina 3 6 40 50
De laboratori, 
restaurant, etc.

- 2 - 40

Rentador/safareig 3 - 40 -

Abocador - 8 - 100

Font per beure - 0.5 - 25

Bonera sifònica 1 3 40 50

Rentavaixelles 3      6 40 50

Rentadora 3 6 40 50

Bany
(lavabo, inodor, banyera i bidet)

Inodor  amb
cisterna

7 - 100 -

Inodor  amb
fluxòmetre

8 - 100 -

Lavabo
(lavabo, inodor i dutxa)

Inodor  amb
cisterna

6 - 100 -

Inodor  amb
fluxòmetre

8 - 100 -

Els diàmetres indicats en la taula es consideraran vàlids per ramals individuals amb una longitud aproximada de 1,5 m. Si es supera aquesta longitud, es procedirà
a un càlcul detallat del ramal, en funció de la mateixa, la seva pendent i cabal a evacuar.
El diàmetre de les conduccions es triarà de manera que mai sigui inferior al diàmetre dels trams situats aigües amunt. 
Per al càlcul de les Unitats d'aparells sanitaris o equips que no estiguin inclosos en la taula anterior, es poden utilitzar els valors que s'indiquen en la taula 3.2 en
funció del diàmetre del tub de desguàs:

Taula 3.2 UDs d’altres aparells sanitaris i equips

Diàmetre del desguàs, mm Nombre d’UDs

32 1

40 2

50 3

60 4

80 5

100 6

B. Sifons individuals o col·lectius.

Els sifons individuals tindran el mateix diàmetre que la vàlvula de desguàs connectada.Els col·lectius s'elegiran en funció del nombre i
grandària de les entrades i amb l'alçada mínima recomanada per evitar que la descàrrega d'un aparell sanitari alt surti per un altre de menor
altura. 

C. Ramals col·lectors

S'utilitzarà la taula 3.3 per al dimensionat de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant segons el nombre màxim d'unitats de
desguàs i el pendent del ramal col lector.

Taula 3.3 UDs en els ramals colectors entre aparells sanitaris i baixant

Diàmetre mm
Màxim nombre d’UDs

Pendent
1 % 2 % 4 %

32 - 1 1
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40 - 2 3

50 - 6 8

63 - 11 14

75 - 21 28

90 47 60 75

110 123 151 181

125 180 234 280

160 438 582 800

200 870 1.150 1.680

5.3.-  BAIXANTS

5.3.1.- BAIXANTS D’AIGÜES RESIDUALS
El dimensionat de les baixants es realitzarà de manera que no se sobrepassi el límit de ± 250 Pa de variació de pressió i per a un cabal tal
que la superfície ocupada per l'aigua no sigui mai superior a 1 / 3 de la secció transversal de la canonada. 
Les dimensions de les baixants es farà d'acord amb la taula 3.4 en què es fa correspondre el nombre de plantes de l'edifici amb el nombre
màxim de UDS i el diàmetre que li correspondria a la baixant,  coneixent que el diàmetre de la mateixa serà únic a tota la seva alçada i
considerant també el màxim cabal que pot descarregar a la baixant des de cada ramal sense contrapressions en aquest.
Taula 3.4 Diàmetre de les baixants segons el nombre d’altures de l’edifici i el nombre d’UDs

Diàmetre, mm

Màxim  nombre  d’UDs,  per  una  alçada  de
baixant de:

Màximo nombre d’UDs, en cada ramal per  una alçada de
baixant de:

Fins 3 plantes Més de 3 plantes Fins 3 plantes Més de 3 plantes

50 10 25 6 6

63 19 38 11 9

75 27 53 21 13

90 135 280 70 53

110 360 740 181 134

125 540 1.100 280 200

160 1.208 2.240 1.120 400

200 2.200 3.600 1.680 600

250 3.800 5.600 2.500 1.000

315 6.000 9.240 4.320 1.65

Les desviacions respecte a la vertical, es dimensionaran amb els següents criteris: 
Si la desviació forma un angle amb la vertical inferior a 45 º, no es requereix cap canvi de secció.
Si la desviació forma un angle de més de 45, es procedirà de la manera següent.
El tram de la baixant per sobre de la desviació es dimensionarà com s'ha especificat de forma general;
El tram de la desviació en si,  es dimensionarà com un col·lector horitzontal,  aplicant un pendent del 4% i considerant que no ha de ser
inferior al tram anterior.
El tram per sota de la desviació adoptarà un diàmetre igual al major dels dos anteriors.
Per tant ja que es preveuen repartir totes les unitats en 5 baixants, la baixant amb més unitats per evacuar, per tant la més desfavorable és
la número 3 (F3 en plans) que disposarà segons taula 3.1 de CTE de 136 unitats. Pel que en ser un edifici amb més de tres plantes seva
secció tindrà un diàmetre de 125 mm.
Secció de canonada calculada segons relació d’unitats distribuïdes per baixants segons taules 3.1 i 3.4.

Secció calculada Secció projecte

UDS/PLANTA PLANTES
TOTAL
UDS

DIÀMETRE

BAIXANT F1 30 4 120 110mm 125mm COMPLEIX

BAIXANT F2 16 4 64 110mm 125mm COMPLEIX

BAIXANT F3 34 4 136 125mm 125mm COMPLEIX

BAIXANT F4 22 4 88 110mm 125mm COMPLEIX

BAIXANT F5 2 4 8 63mm 90mm COMPLEIX
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Les baixants es distribueixen segons s’indica en plànols de projecte.

5.4.-  COL·LECTORS

5.4.1. COL·LECTORS HORITZONTALS D'AIGÜES RESIDUALS 
Els col·lectors horitzontals es dimensionaran per funcionar a mitja de secció, fins a un màxim de tres quarts de secció, sota condicions de
flux uniforme. 
Mitjançant la utilització de la Taula 3.5, s'obté el diàmetre en funció del màxim nombre de Unitats i del pendent.
Taula 3.5 Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d’UDs i el pendent adoptat

Diàmetre mm

Màxim nombre d’UDs

Pendent

1 % 2 % 4 %

50 - 20 25

63 - 24 29

75 - 38 57

90 96 130 160

110 264 321 382

125 390 480 580

160 880 1.056 1.300

200 1.600 1.920 2.300

250 2.900 3.500 4.200

315 5.710 6.920 8.290

350 8.300 10.000 12.000

El col·lector horitzontal penjat amb més unitats en projecte és el col lector corresponent a la baixant F3,  que desaigua 34 uts. Per tant,
segons taula 3.5 amb un pendent d'un 2% i atès que s'ha triat una canonada de col lector de 125 mm podríem desguassar 480 unitats. En
conseqüència els col·lectors elegits en projecte compleixen els requisits mínims ja que tenen el mateix diàmetre que el més desfavorable.
Els col·lectors es distribueixen segons plànols de projecte.
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